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ONHK-SHŚ.9022.45.1.2025.DN                                                       Łódź, dnia  07 marca 2025 r.

OCENA OKRESOWA  Nr 10/WPSO/HK/25
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Górki Duże

           Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań 
próbek wody z wodociągu publicznego Górki Duże, pobranych w ramach prowadzonego nadzoru 
sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej producenta wody przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru Miejsce poboru Kod próbki Nr sprawozdania Data 
sprawozdania

2024-11-19 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

3547/2024-W-1 3547/2024-W-1 2024-11-21

2024-11-22 SUW Górki Duże
studnia nr 1 (punkt 
czerpalny przed 
uzdatnieniem)

3624/2024-W-1 3624/2024-W-1 2024-11-25

2024-11-22 SUW Górki Duże
studnia nr 2 (punkt 
czerpalny przed 
uzdatnianiem)

3624/2024-W-2 3624/2024-W-2 2024-11-25

2024-11-22 SUW Górki Duże
punkt za filtrami 

3624/2024-W-3 3624/2024-W-3 2024-11-25
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2024-11-22 SUW Górki Duże
filtr nr 1

3624/2024-W-4 3624/2024-W-4 2024-11-25

2024-11-22 SUW Górki Duże 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

3624/2024-W-5 3624/2024-W-5 2024-11-25

2024-11-22 Sieć wodociągowa 
Górki Małe
ul. Dylewska 7

3624/2024-W-6 3624/2024-W-6 2024-11-25

2024-11-22 Sieć wodociągowa
Wola Kazubowa
ul. Górecka 65

3624/2024-W-7 3624/2024-W-7 2024-11-25

2024-11-22 Sieć wodociągowa 
Dylew
ul. Włościańska 36

3624/2024-W-8 3624/2024-W-8 2024-11-25

2024-12-02 SUW Górki Duże
studnia nr 1 (punkt 
czerpalny przed 
uzdatnieniem)

3729/2024-W-1 3729/2024-W-1 2024-12-06

2024-12-02 SUW Górki Duże
studnia nr 2 (punkt 
czerpalny przed 
uzdatnieniem)

3729/2024-W-2 3729/2024-W-2 2024-12-06

2024-12-02 SUW Górki Duże
punkt czerpalny za 
filtrami

3729/2024-W-3 3729/2024-W-3 2024-12-06

2024-12-02 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

3729/2024-W-4 3729/2024-W-4 2024-12-06

2024-12-02 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

3729/2024-W-5 3729/2024-W-5 2024-12-06

2024-12-02 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

3729/2024-W-6 3729/2024-W-6 2024-12-06

2024-12-09 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

1/1145 PSSE-OL-LHK/1/1145/2024 2024-12-12

2024-12-09 Sieć wodociągowa 
Górki Małe
ul. Dworska 7 a

1/1146 PSSE-OL-LHK/1/1146/2024 2024-12-12
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2024-12-13 Stacja wodociągowa – 
Górki Duże
ul. Zielonka 3a
(woda podawana do 
sieci wodociągowej)

1/1165 PSSE-OL-LHK/1/1165/2024 2024-12-16

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

produkowanej i dostarczanej przez wodociąg publiczny Górki Duże, 
którego zarządcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

UZASADNIENIE

 W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, zgodnie 
z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do  badań próbki wody z wodociągu publicznego 
Górki Duże w punktach zgodności: w stacji wodociągowej w Górkach Dużych, ul. Zielonka 3a (woda 
wprowadzana do sieci wodociągowej) i na sieci wodociągowej (Górki Małe, ul. Dworska 7a) 
oraz w dodatkowych punktach kontrolnych na sieci wodociągowej i w dodatkowych punktach na 
instalacji wodociągowej w stacji uzdatniania wody. Powyższe badania wykonano w Laboratorium 
EKO SERWIS s.c. Dorota Markowska, Maciej Markowski w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 
oraz w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. 
Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce 
kałowe (enterokoki), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, pH, przewodność 
elektryczna właściwa, zapach, smak i chlor wolny.
             Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 21 listopada 2024 r. 
w punkcie wprowadzania wody do sieci wodociągowej stwierdzono obecność enterokoków 
w ilości 2 jtk/100 ml. Zgodnie z Tabelą 1 (Lp.2) części A załącznika nr1 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
nie dopuszcza się obecności enterokoków w 100 ml próbki wody. Wobec powyższego Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 21 listopada 2024r. wydał decyzję Nr 189/O/HK/24 
nakazującą wstrzymanie podawania wody do spożycia z wodociągu publicznego Górki Duże 
i podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi oraz poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do 
spożycia. W ramach podjętych działań naprawczych przełączono zasilanie sieci wodociągowej na 
ujęcie w Szczukwinie, którego dobrą jakość potwierdziły prawidłowe wyniki badań próbki wody 
pobranej w dniu 19 listopada 2024 r. w punkcie wprowadzania wody do sieci w stacji wodociągowej 
w Szczukwinie.
              W dniu 22 listopada 2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Górki Duże po uprzednim przełączeniu źródła 
zasilania na ujęcie Szczukwin oraz intensywnym płukaniu sieci. Próbki pobrano w punktach 
kontrolnych na sieci wodociągowej: Górki Małe, Wola Kazubowa i Dylew oraz w stacji 
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wodociągowej Górki Duże. Sprawozdania z powyższych badań nie wykazały przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. Na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 28 
listopada 2024r. stwierdził przydatność wody do spożycia (ocena nr 83/WPSP/HK/24) i uznał decyzje 
nr 189/O/HK/24 za wykonaną.
              Badania przeprowadzone w dniach 2, 9 i 13 grudnia 2024r. przez zarządcę wodociągu oraz 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie wykazały nieprawidłowości 
w zakresie parametrów mikrobiologicznych i podstawowych parametrów fizykochemicznych jakości 
wody. Wobec powyższego przełączono z powrotem zasilanie wodociągu na ujęcie w Górkach 
Dużych.
              Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono 
reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze. 
              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych 
próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych 
parametrów woda w wodociągu publicznym Górki Duże spełnia wymagania rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

                                                                                           
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Liliana Czernik
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :
1. Burmistrz Miasta Tuszyn
   ul. Piotrkowska 2/4
    95-080 Tuszyn
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
    w Tuszynie
    ul. Brzezińska 86 a
    95-080 Rzgów             
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